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Auftrausnummer: Nl801964

SEEWASSERUNTERSUCHUNG 1801964

Angaben zu Auftrag:

Aufiraggeber: Marktgerneinde Lassee

Gewisser: Lassee Teich 1 - 14

Gemeinde: Lassee

Bezirk: Ginsemdorf

Wasserrechtl. Bewilligung: IX-K-3 1/3-1969

Verwendung des Gewssers: Badeteiche

Anlass der Untersuchung: periodische Beweissicherung

Allgemeine Angaben zur Probenahme:

Verfalirensanweisungen Jnspelction ÖNORM Nt 6230 Badegewässer Anforderungen an die Wasserqualität,
und Prabenahme: Untersuchung und Bewertung

ONORM NT 6231 Richtlinie für die ökologische Untersuchung und
Bewertung von stehenden Gewässern
ONORM EN [50 5667- 1 Wasserbeschaffenheit Probenahme - Teil 1:
Anleitung und Erste‘lung von Probenahmeprogrammen und
P rob enahme - techniken
ONORM 150 5667-4 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4:
Anleitung zur Probenahme von natürlichen und künstlichen Seen.
ONORM EN (SO 19458 WasserbeschatTenheit - Probenahme Rar
mikrobiologische Untersuchungen

Verfahrensanweisungen Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Seen Teil
biologische Prohenalime und 82 Qualitätselement Phytoplankton: Felderhebung. Probenahme.
Prubenaufarbeitung: Probenauffiereiiung und Ergebniserrnittlung“ des BMLFUW

ONORM EN 15110 Wasserbeschaffenheit Anleitung zur Probenahme
von Zooplankton aus stehenden Gewässern (Einschränkung nur
qualitative Proben)

Proheittratisport: ÖNORM EN [50 5667-3 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3:
Konservierung und Handhabung von Wasserproben

Untersuchungsergebnisse:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die entnommenen Probenmuster und sind
den Beilagen ZU entnehmen.
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Auftraasnummer: N 1801964

Beurteilung:

See 1:

In chemisch—physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der gering erhöhten Oxidierbarkeit den Anforderungen an
Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230:201 8).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als sehr gut zu bewerten (ÖNORM M
6230 vorn 15.03.20 18).

Trophiegrad: mesotroph

See 2:

In chemisch—physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der gering erhöhten Oxidierbarkeit den AnforderungeLl an
Naturbadegewässer. Die ventinderte Sichttiefe ist aufgrund der bakteriologischen
Unbedenklichkeit tolerierbar (ÖNORM M 6230:2018).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: mesotroph bis schwach eutroph

Sec 3:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der erhöhten Oxidierbarkeit und des erhöhten
Phosphorgehaltes den Anforderungen an Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230 vorn
15.03.2018).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230:2018).

Trophiegrad: eutroph

See 4:

In chemisch-physikalischcr Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der erhöhten Oxidierbarkeit und des erhöhten
Phosphorgehaltes den Anforderungen an Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230 vorn
15 .03 .20 18).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230:2018).

Trophiegrad: eutroph

SeeS:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der gering erhöhten Oxidierbarkeit den Anforderungen an
Naturbadegewüsser (ÖNORM M 6230:20 18).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vorn 15.03.2018).
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Aufiratzsnummer: N1 801961

Trophiegrad: mesotroph bis schwach eutroph

See 6:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison den Anforderungen an Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230:2018).
In baktedologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: rnesotroph

See 7:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der gering erhöhten Oxidierbarkeit den Anforderungen an
Naturbadegewüsser (ÖNORM M 6230:2018).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: mesotroph bis schwach europh

Sec 8:

In chemisch—physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der erhöhten Oxidierbarkeit den Anforderungen an
Naturbadegewässer. Die verminderte Sichttiefe ist aufgrund der bakteriologischen
Unbedenklichkeit tolerierbar (ÖNORM M 6230:2018).

In bakleriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ONORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: mesotroph bis schwach eutroph

See 9:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison den Anforderungen an Naturbadegewässer (ONORM M 6230:20 18).
In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ONORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: mesotroph

See 10:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison den Anforderungen an Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230:20 18).
In bakreriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: mesotroph
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Auftratzsnummer: N18019M

See 11:

In chemisch-physiLalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme der erhöhten Oxidierbarkeit den Anforderungen an

Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230:2018).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: rnesotroph bis schwach eutroph

See 12:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison mit Ausnahme des erhöhten Phosphorgehaltes den Anforderungen an
Naturbadegewässer (ÖNORM M 6230:201 8).

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: eutroph

See 13:

In chemisch—physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der

Badesaison mit Ausnahme der erhöhten Werte an Oxidierbarkeit und Phosphor den
Anforderungen an Naturbadegewässer. Die verminderte Sichttiefe ist aufgrund der
bakteriologischen Unbedenklichkeit tolerierbar (ÖNORM M 6230:2018).
In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: schwach eutroph

See 14:

In chemisch-physikalischer Hinsicht entspricht der Badesee am Beginn der
Badesaison den Anforderungen an Naturbadegewässer(ÖNORM M 6230:2018).
In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu bewerten
(ÖNORM M 6230 vom 15.03.2018).

Trophiegrad: rnesotroph

Maria Enzersdorf. am 23.05.20 8
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Auftragsnummer: N 1801964

Gewässer: Lassee Teich 1

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHENIISCH
- PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Pan. 25

Interne Probennummer JWOOI4/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen olivgrün, klar ÖNORM M 662{)

Geruch o.B. ÖNORM M 6621)

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,7 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8.9 ES 150 10523

Elektrische Leitrhigkeit bei 25 °C in tS cm 876 ES 27888

Sichttiefe in rn 2,5 sensoriscli

Chemische Untersuchungen

Spcktrales Ahsoqitionsmatl bei 436 nin in in-l (Färbung) 0,5 ES ISO 7887

Sauerstoff, gelöst als O in mgI 12,3 ES 150 5814

Sauerstoffsättigung in 1 13 ES ISO 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 01 in mgI 1.6 ES 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg‘I 23 ES ISO 8467

Arnrnoniurn als N in mgI 0,009 ES 150 11732

Nitrit als N in mgI 0.002 ES ISO 13395

Nitrat als N in mgI < 0,226 ES 150 103041

Phosphat, onho- als P in me‘! < 0,005 ES‘ 150 6878

Phosphor. gesamt als P in mgI 0.01 1 ES‘ ISO 6878

Chlorophvll-a in g‘i 3,6 150 0260

Gesarnthärie in dH 25.3 DIN 38409-6

Carbonathäne in DdlI 10.! DIN 3841)9-6

Chlorid als CI in mgI 88 ES‘ 150 1031)4-1

Sulfat als 503 in mgI 178 ES‘ 150 1031)1-1

NIIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOOI4/18

Escherichia coli 3! ES‘ 150 93t)83

Enterokokken 3 ES‘ 150 7899-2

Lcucndc Spalte ..A“:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurde,, von Eurol5ns NUA Umwelt GmhI-I & Co. KG analysiert und sind nach ES‘ ISO/IEC
17020:2012 bzw. ES‘ ISOIEC 170252111)5 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurde,, voni Gruppenpannerlahor Water & Waste GmbH analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17025:2005 akkreditiert
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Auftraosnummer: Nl801964

Gewässer: Lassee Teich 2

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 21

Interne Probennummer JWOOI3/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen olivgrün, trüb ÖNORM M (,620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,8 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,6 EN ISO 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in iS/crn 1211 [iN 27888

Sichttiefe in n 1,5 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsoq,tionsmal3 hei 436 nm in m-I (Färbung) 1,5 [iN ISO 7887

Sauerstoff, gelöst als 02 in mgI! 1 1,9 [iN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 110 [iN IS0 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 02 in mg/I 2,1 [iN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mgl 33 [iN SO 8467

Amrnonium als N in mg/l 0,019 [iN 150 1 1 732

Nitrit als N in mgI! 0,01 [iN ISO 13395

Nitrat als N in mgIl 0,64 [iN 150 103041

Phosphat, ortho- als P in mg/I < 0,005 [iN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in mgI! 0,005 [iN 150 6878

Chlorophyll—a in igIl 1 1 ISO 10260

Gesamthärte in °dH 35,8 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 12,1 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/l 165 [iN !S0 10304-1

Sulfat als SO4 in mgI! 272 [iN 150 10304-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOOI3/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 4 EN 150 7899-2

Lecende Spalte Pc:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurol5ns NUA Umwelt GmhlI & Co. KG analysiert und sind nach [iN ISO/IEC
17020:2012 bzw. [iN ISO/l[iC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden ‚om Gruppenpartnerlahnr \Vater & Waste Gmh[l analysiert und sind nach [iN !SOiIEC
17025:2005 akkreditiert

Eurorins NUA Umwelt GtnbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 2 von 53



Auftraasnummer: N1801964

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 6

Interne Probennummer JWOOI2/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen olivgrün, ziemlich
ÖNORM M 6620

klar

Geruch o.B. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,3 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,9 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in jiS/cm 1030 EN 2788%

Sichttiefe in in 2,5 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorptionsinaß hei 436 tun in n-I (Färbung) 0,4 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als °2 in ing11 12,3 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 1 12 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 0 in rng/l 1,5 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO3 in mg/l 38 EN ISO 8467

Amrnonium als N in mg!l 0,043 EN 150 11732

Nitrit als N in mg/l 0,024 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l 0,39 EN 150 103041

Phosphat, onho- als P in mg/l < 0,005 EN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in mg/l 0,064 EN 150 687%

Chlorophyll-a in gg‘l < 2,0 150 10260

Gesamthärte in °dH 28,6 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 9,7 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mgI 137 EN 150 103041

Sulfat als SO4 in rng/l 221 EN 150 l03041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOOI2/18

Escherichia coli <15 EN 1509308-3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Lecende Snalte ..A:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden Von Euroflns NUA Umwelt GmbH & Co. KG analysiert und sind nach EN ISo;IEC
17020;2012 bzw. EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gmppenparmnerlahor Water & Waste GmbH analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17025:2005 akkreditiert

Gewässer: Lassee Teich 3

Entnahmedatum: 04.04.2018
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Auftratzsnummer: N 1 801964

Gewässer: Lassee Teich 4

Entnahmcdatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 7

Interne Probennummer JWOOI5/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,5 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,7 EN ISO 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in iS/cm 928 EN 27888

Sichttiefe in in 2,5 sensorisch

Chemische Untersuchungen

Spekirales Absorptionsmal3 hei 436 nut in m-I (Fürhung) 0,4 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als 02 in mg/l 12,3 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 1 12 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 02 in mg/l 1,4 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg/l 41 EN 150 8467

Ammonium als N in mg/l 0,014 EN 150 11732

Nitrit als N in rngR 0,003 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l < 0,226 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mgI < 0,005 EN 150 687$

Phosphor, gesamt als P in mg/l 0,080 EN 150 687%

Chlorophyll—a in jsg/l 4,1 SO 10260

Gesamthärte in °dl-l 26,8 DIN 38409-6

Carbonathärte in DdH 8,6 DIN 384096

Chlorid als Cl in mg/l 81 EN 150 10304-1

Sulfat als SO4 in mgl 245 EN 150 103041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOOI5/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 2 EN 150 7$992

Letzende Spalte ..K‘:
0 nicht akkreditiert
1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eumiins NUA Umwelt GmbH & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO;IEC

17020:2012 bzw. EN 150/IEC 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpannerlahor Water & Waste GmbH analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17025:2005 akkreditiert
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Auftratzsnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 5

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) 4.

Parz. 60

Interne Probennummer JWOOI6/l8

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 1 0,8 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,5 EN ISO 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in gS/crn 983 EN 278S8

Sichttiefe in iii 2,5 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorptionsrnaß hei 436 nin in m-l (Färbung) 0,4 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als 02 in mg/l 11,3 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in% 104 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden alsO2 in mg/l 1,1 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mgI 21 EN 150 8467

Ammonium als N in mg/l 0, 124 EN ISO 1 1 732

Nitrit als N in mgI 0,008 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l < 0,226 EN lSO 10304-1

Phosphat, ortho- als P in rng1l < 0,005 EN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in mg/l 0,019 EN 150 687%

Chlorophyll-a in .tg/l < 2,0 150 10260

Gesamthärte in °dH 29,2 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 10,6 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/l 99 EN 150 10304-1

Sulfat als SO4 in mg/l 245 EN ISO 10303-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmcstelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO16/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Letzende Spalte ..A:
1) nicht akkreditiert
1 gekennzeichnete rarameter wurden von Eurofins NUA Umwelt Gmhl-l & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17020:2012 bzw. EN 150/lEE‘ 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete [‘ararneter wurden vom Gmppenpannerlahor Water & Waste Ginhll analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17025:2005 akkreditiert
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Auftraesnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 6

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 125

Interne Probennummer JWOOI7/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen türkis-grün, klar ÖNORM F4 6620

Geruch o.B. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 1 1,2 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,4 EN 150 0523

Elektrische Leitfiihigkeit bei 25 °C in gS/cm 968 EN 27888

Sichttiefe in in 2,5 sensnriseh 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Absorptionsinaß hei 436 nm in in-l (Fürhung) 0,3 EN 150 7667

Sauerstoff gelöst alsO‘ in rngl 1 1,7 EN 150 5614

Sauerstoffsättigung in % 108 EN ISO 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden alsO‘ in mgi 0,3 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO3 in mgi 14 EN 150 8467

Arnmonium als N in mg/l 0,07! EN 150 11732

Nitrit als N in mgi 0,023 EN ISO 3395

Nitrat als N in mg/1 {‚35 EN ISO 103041

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN ISO 6878

Phosphor, gesamt als P in mg!l 0,015 EN lSO 687%

Chlorophyll—a in jtg/l 2,1 150 10260

Gesamthärte in °dl-I 27,6 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 1 1,6 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/l 89 EN 150 10304-1

Sulfat als 504 in mg/l 195 EN 150 10304-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO17/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Letzende Spalte ..A:
0 nicht akkreditiert
1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurolins NUA Umwelt Gmh[I & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17020:2012 bzw. EN SO/IEC 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor \Vater & Waste GmbI-I analysiert und sind nach EN lSo/IEC

17025:2005 akkreditiert

Eurotins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 6 von 53



Auftratzsnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 7

Entnahmedatum: 04.04.20 18

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Pan. 141

Interne Probennummer JWOOI8/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, ziemlich klar ÖNORM M 6620

Geruch o.B. ÖNORM M (,620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,5 ÖNORM M 66l6

pH-Wert 8,5 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in lAS/cm 1158 EN 2788K

Sichttiefe in in 2,0 sensnrisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorptionsmali hei 436 nm in m-I (Fürhung) 0,7 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als O in mg/! 1 1,6 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 107 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 0 in mg/l 1,3 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg1l 25 EN 150 8467

Amrnonium als N in mg!l 0,19 EN 150 11732

Nitrit als N in mgi 0,022 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l 0,77 EN 150 103041

Phosphat, ortho- als P in mg/I < 0,005 EN ISO 6878

Phosphor, gesamt als P in mg!l 0,020 EN ISO 6878

Chlorophyll—a in ig/l 5,4 150 l026t)

Gesamthärte in °dH 33,7 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 1 1,4 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/! 106 EN 150 10304-1

Sulfat als SO3 in mgI 279 EN 150 l03041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO18/18

Escherichia coli <15 EN SO 9308-3

Enterokokken 0 EN ISO 7899-2

Letende Spalte ..A“:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurolins NUA Umwelt GmhI-l & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17020:2012 bzw. EN ISO!IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor Water & Waste GmhI-I analysiert und sind nach EN ISOIEC
17025:2005 akkreditiert

Eurolins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 7 von 53



Auftraesnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 8

Entnahmedaturn: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO21/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, ziemlich klar ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,6 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,4 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in jtS/cm 1082 EN 27888

Sichttiefe in in 1,5 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektralcs Ahsorptionsrnaß hei 436 nm in m-l (Färbung) 1,0 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als °2 in mg!I 1 1 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 100 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als °2 in mgI! 1,5 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg/l 31 EN 150 8467

Arnrnoniurn als N in mg/l 0,23 EN 150 732

Nitrit als N in mg‘l 0,014 EN ISO 1 3395

Nitrat als N in mg/l 1,15 EN 150 03041

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN ISO 6878

Phosphor, gesamt als P in mgi 0,006 EN 150 6878

Chlorophyll—a in tg/l 3,4 150 0260

Gesamthärte in °dH 33,4 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 12,2 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/! 1 13 EN 150 10304-!

Sulfat als SO4 in mg/l 220 EN ISO 103041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO2I/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 1 EN 150 7899.2

Letende Spalte A“:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Furolins NUA Umwelt Gtnh[l & Co. KG analysiert und sind nach EN ISOiIEC
17020:2012 bzw. EN IS0!IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpannerlahor Vatcr & Waste GmbH analysiert und sind nach EN ISO/IFC
17025:2005 akkreditiert

Eurolins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 8 von 53



Auftraesnummer: N1801964

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 7

Interne Probennummer JW0023/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,6 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,5 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in jiS!cm 1061 EN 27888

Sichttiefe in in 2,5 sensoriseh 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorpoonsinaß hei 436 nm in m-i (Fürhung) 0,3 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als 02 in mgfl 12,1 EN 1505814

Sauerstoffsättigung in % 1 1 1 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als ° in mg/l 1,4 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mgI 20 EN ISO 8467

Arnmonium als N in mgI 0,019 EN (SO II 732

Nitrit als N in mgI 0,017 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l < 0,226 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in mg1l 0,015 EN 150 6878

Chlorophyll-a in tg!l 5,6 150 l026t)

Gesarnthärte in °dH 30,2 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dl-l 1 1,8 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg1l 124 EN ISO 10304-1

Sulfat als 503 in mg!l 242 EN 150 10304-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JW0023/18

Escherichia coli <15 EN ISO 9308-3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Letende Spahe ..A“:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurdcn Von Eurolins NUA Umwelt GmbH & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17020:2012 bzw. EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden Vom Gruppenpartnerlahor Water & Waste GmbH analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17025:2005 akkreditiert

Euroflns NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 9 von 53

Gewässer: Lassee Teich 9

Entnahmedatum: 04.04.2018



Auftraesnurnmer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 10

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Pan. 11

Interne Probennummer JWOOI9/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch o.B. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 9,9 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8.4 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in 45/cm 1024 EN 27888

Sichttiefe in in 2,5 sensoriseh 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorptionsmafl hei 436 tun in tu-i (Fürhung) 0,2 EN ISO 7887

Sauerstoff, gelöst als 0, in mg/l 1 1,3 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in% 102 EN ISO 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden alsO, in mg/l 1,0 EN 258 13

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg1l 17 EN 150 8467

Arnmonium als N in mg!l 0,13 EN 150 ii 732

Nitrit als N in mgi 0,006 EN ISO 3395

Nitrat als N in mg/l 0,287 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN isa 6878

Phosphor, gesamt als P in mg/l 0,010 EN isa 6878

Chlorophyll—a in 115/1 < 2,0 isa 10260

Gesarnthärte in °dH 30,4 DIN 38409-6

Carbanathärte in °dH 1 1,3 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/l 105 EN isa 0304-!

Sulfat als sa4 in mg/l 220 EN isa 0304-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOOI9/18

Escherichia coli <15 EN ISa 9308-3

Enterokokken 0 EN ISO 78992

Letzende Spalte ..A“:
1) nicht akkreditiert
1 gekennzeichnete Parameter wurden von Euroflns NUA Umwelt GmbH &Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17020:2012 bzw. EN iSOIEC 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor Water & Waste GmbH analysiert und sind nach EN 1SOiIEC

17025:2005 akkreditiert

Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seile 10 von 53



Auftragsnummer: N 1801964

Gewässer: Lassee Teich 11

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 62

Interne Probennummer JWOO2O/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, ziemlich klar ÖNORM M 6620

Geruch o.B. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,5 ÖNORM Kl 6616

pH-Wert 8,5 EN lSO 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in uS/cm 909 EN 27888

Sichttiefe in rn 2,0 sensoriseh (1

Chemische Untersuchungen

Spektrales Absoqtionsmall hei 436 nin in m-I (Färbung) 0,6 EN ISO 7887

Sauerstoff, gelöst als ° in mgI! 12,4 EN lSO 5814

Sauerstoffsättigung in % 1 14 EN 150 5811

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als ° in mg/l 1,4 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mgI 30 EN lSO 8467

Arnrnonium als N in mg/l 0,28 EN ISO 11732

Nitrit als N in mg/l 0,012 EN ISO 13395

Nitrat als N in mgI < 0,226 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN SO 6878

Phosphor, gesamt als P in mgi! 0,005 EN 150 6878

Chlorophyll—a in jigll 4,9 ISO 10260

Gesarnthärte in °dH 25,8 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 1 1,2 DIN 384096

Chlorid als Cl in mgi! 100 EN 150 10304-1

Sulfat als SO4 in mgil 167 EN 150 03041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JWOO2O/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 1 EN 150 7699-2

Leizendc Spalte .A:
(1 niehi akkreditiert
1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurolins NUA Umwelt Gmhl-l & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17020:2012 bzw. EN ISO/IFC 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor Vater & Waste GmbH analysiert und sind nach EN 150/1 EC

17025:2005 akkreditiert

Eurotins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite II von 53



Auftrasnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 12

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 4

Interne Probennummer JW0022/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,3 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,4 EN ISO 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in 1iS/cm 951 EN 2788%

Sichttiefe in m 2,5 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsorptionsmaß hei 436 nm in in-! (Färbung) 0,3 EN 150 7887

Sauerstoff, gelöst als 02 in mgI! 1 1,1 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung in % 101 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als °2 in mg/l 1,1 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg/l 20 EN ISO 8467

Ammonium als N in mg/l 0,132 EN 150 11732

Nitrit als N in mg/l 0,018 EN ISO 13395

Nitrat als N in mg/l < 0,226 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mgI! < 0,005 EN ISO 6878

Phosphor, gesamt als P in rng/l 0,054 EN 150 6878

Chlorophyll-a in gg/l 2,4 150 10260

Gesamthärte in °dH 32,1 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dl-{ 1 1,3 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg!l 118 EN 150 10304-1

Sulfat als SO3 in mgil 164 EN 150 10304-!

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JW0022/18

Escherichia coli <15 EN 150 930%3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Leiende Spalte .A:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins NUA Umwelt GmhI-l & Co. KG analysiert und sind nach EN lSO!IEC
17020:2012 bzw. EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor \Vaier & Waste Gmbl-l analysiert und sind nach EN ISOIIEC
17025:2005 akkreditiert

Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung SeiLe 12 von 53



Auftratzsnummer: N1801964

Gewässer: Lassee Teich 13

Entnahmedatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdatum: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz. 12

Interne Probennummer JW0025/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, schwach trüb ÖNORM M 6620

Geruch oB. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 1 0,8 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,4 EN 150 10523

Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in gS!cm 1 095 EN 27888

Sichttiefe in in 1,5 sensoriseh 0

Chemische Untersuchungen

Spektrales Ahsnqitionsmaß hei 436 nm in m-I (Färbung) 0,7 EN ISO 7887

Sauerstoft gelöst alsO‘ in mg/l 1 1,1 EN 150 5814

Sauerstoffsättigung iii ‘¼ 103 EN ISO 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden alsO‘ in mg!I 1,2 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mg/l 33 EN 150 8467

Arnrnoniurn als N in mgI 0,23 EN 150 11732

Nitrit als N in mg!l 0,014 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l 1,16 EN 150 10304-1

Phosphat, ortho- als P in mgJl < 0,005 EN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in mgI 0,028 EN 150 6878

Chlorophyll-a in g/l 5,1 150 10260

Gesamthärte in °dH 32,7 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 1 1,4 DIN 38409-6

Chlorid als Cl in mg/1 117 EN 150 03041

Sulfat als SO4 in mg1l 236 EN 150 10304-1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JW0025/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 0 EN ISO 7899-2

Legende Spalte A:
0 nicht akkreditiert
1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurotins NUA Umwelt GmbH & Co. KG analysiert und sind nach EN ISO/IEC

17020:2012 bzw. EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert
2 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlahor Vater & Waste GmbH analysiert und sind nach EN lSO/IEC

17025:2005 akkreditiert

Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 13 von 53



Auftragsnummer: N 1 801964

Gewässer: Lassec Teich 14

Entnahmcdatum: 04.04.2018

Proben-Eingangsdaturn: 04.04.2018

CHEMISCH - PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n) Oberfläche Norm (Methode) A

Parz 7

Interne Probennummer JW0024/18

Organoleptische Untersuchung

Aussehen grün, klar ÖNORM M 6620

Geruch o.B. ÖNORM M 6620

Physikalische Untersuchungen

Wassertemperatur in °C 10,8 ÖNORM M 6616

pH-Wert 8,5 EN ISO 10523

Elektrische Leitffihigkeit bei 25 °C in j.tS/cm 109! EN 27888

Sichttiefe in rn 2,0 sensorisch 0

Chemische Untersuchungen

Spcktralcs Absorptionsrnaß hei 436 nm in m-l (Fiirhung) 0,5 EN ISO 7887

Sauerstoff, gelöst als °2 in mg/l 11,3 EN ISO 5814

Sauerstoffsättigung in % 104 EN 150 5814

Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als 02 in mg/l 1,3 EN 25813

Oxidierbarkeit als KMnO4 in mgi 18 EN ISO 8467

Arnrnonium als N in rng/I 0,037 EN ISO 11732

Nitrit als N in mg/l 0,024 EN 150 13395

Nitrat als N in mg/l 2,73 EN 150 l0304-1

Phosphat, ortho- als P in mg/l < 0,005 EN 150 6878

Phosphor, gesamt als P in rng1l 0,0! 8 EN 150 6878

Ch!orophyll—a in gg/l 4,3 150 0260

Gesarnthärte in °dH 29,3 DIN 38409-6

Carbonathärte in °dH 14,! DIN 384096

Chlorid als Cl in rng!l 1 1 2 EN 150 10304-1

Sulfat als 504 in mg!I 182 EN 150 103041

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(u) Oberfläche Norm (Methode) A

Interne Probennummer JW0024/18

Escherichia coli <15 EN 150 9308-3

Enterokokken 0 EN 150 7899-2

Lceendc Spalte ..A:
0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Euroflns NUA Umwelt GmbH & Co. KG analysiert und sind nach EN 150/1Er
17020:2012 bzw. EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert

2 gekennzeichnete Parameter wurden vorn Gruppenpartncrlahnr Water & Waste Gmhl-l analysiert und sind nach EN 150/1 EC
17025:2005 akkreditiert

Euroflns NUA Umwelt GmbH & Co. KG Chemisch-physikalische Untersuchung Seite 14 von 53



AuftraL‘snumrner: N 1801964

Ortsbefund:

HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenehmer:

Datum der Probenahrne:

Uhrzeit der Probenahme:

Stelle der Probenahme:

Witterungsverhältnisse:

Zugang:

Frau Julia Weber

04.04.20 18

12:10 Uhr— 16:20 Uhr

von Stiege/•!Steg aus

trocken, sonnig bis bedeckt, windig. 19-2! °C

anläuten

weitere Angaben zu den Gewässern:

—5--—

1‘!? olu.ngszen
La.ssee

5 eezul auf:

Seeablauf:

Grundwasser

Grundwasser

Furofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Hydrobiologische Untersuchung Seite 15 von 53



Auftragsnummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 1

Datum der Profilerstdllung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänsemdorf

E ntsteh ii n g/Gesch ichte: S chottertei cli

Morphornetrie:

Tiefe ;;iax. rd. 2 — 4 in

Spiegc/schtankungen: ja

Flach nasserzonen: nein

Tic/uasscrbereichc: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

IVassenögel usi: ne.

Punktueller Badebet rieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung:

Trübung: klar

Trophischer Zustand: schwach eutroph

Aiakrophvtenau/wuchs: ja; flächendeckend

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, A eher, verbaute Fläche,i

Badestrand — landseitig:

Sediment: sehlammig, Schotter

U/&gestaltung: erheb/ici, verändert, verbaut

Einstiegshi//n: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlanzniig; sandig, kiesig

U/brgestaltung: verbaut

U/n‘egetation: teilweise venivehse;;

Ehistiegshilftn: ja

Ökozonen: „ei,,

Nebeneinrichtungen: keine

Furolins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Ortsbefund Seite 16 von 53



AuftraLzsnurnmer: N 1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 2

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänsemdorf

Entstehung/Geschichte: Schottertei eh

Morphometrie:

Tie/ max. rd. 2 —4 in

Spiegelsclnivnkungen: ja

Flachnasset-zotien: nein

Tiefivasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

1Vassen‘ögel usu‘.: ne.

P,,nktuelk‘r Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: trüb

Trophischer Zustand: eutroph

Makrophvtenaufit‘uchs:

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlainnzig

Ufrrgestaltiuig: erheblich verändert, verbaut

Einstiegshilfen: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlaninug

U/&gcstaltung: verbaut

U/n‘egetation: teilweise vcntachscn

Einsticgshil/iuz: ja

Ökozoncn: ja

Nebeneinrichtungen: keine

Lurotins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Ortsbefund Seite 17 von 53



Auftrtuzsnuminer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 3

Datum der Profllerstellung: 04.04.20 18

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Geschichte: 5 ehotterteich

M orpho metric:

Tiefe max. rd. 2—4 ‚ii

Spiege/schwanktingen: ja

Flachwasserzonen: nein

Tiefivasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel usw.: ne.

Punk/ne//er Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: leicht trüb

Tmphischer Zustand: eutroph

Makrophytenaufivzwhs: ja; vereinzelt

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: Schotter

Ufrrgestaltit;zg: erheblich verändert, verbaut

Einstiegshiifa‘n: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: sandig, kiesig

Uf&rgestaltung: verbaut

UfL‘rvcgetation: teilweise venvachsen

Einstiegshi/ft‘n: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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Auftratsnummer: N 1 801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 4

Datum der Profllerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänsemdorf

Entstehung/Geschichte: Schottertei ch

NT orphometrie:

Tic/ max. rd. 2—4 in

Spiegelschn‘ankungen: ja

Flachwasserzonen: nein

Tiefii‘asserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel usw.: ne.

P,uzktjieller Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: klar

Trophischer Zustand: cutroph

Makrophvtenaufit‘uchs: ja: vereinzelt

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Ii iese, Acker, verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlanunig, Schotter

U/&gestaltung: erheblich verändert, verbaut

EinsticgshilJn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlammig: steinig

U/&gestaltuu,zg: verbaut

Ufervegetation: tei/neise verwachsen

EinstiegshilJ&n: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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_______________________________—

Auftrausnurnmer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewissername: Lassee, See 5

Datum der Profilerstellung: 04.04.20 18

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Ges eh ichte: S ehottertei eh

Morphometrie:

Tieft‘ max. rd. 2 — 1 in

Spiegelschuankungen: ja

Flaclnt‘asseconen: nein

Tiefliasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

lVassen‘ögel usii.: ne.

Punktiteller Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: klar

Trophiseher Zustand: nesotroph

Alakrophvtenaufii tichs:

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

U rnlandnutzung: 1! ‘iese, Acker, verbaute Flüchen

Badestrand — landseitig:

Sediment: seh/anunig. Schottci

U/&geswlutng: erheb/ich verändert, 1 erbaut

Einstiegshil/n: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: seh/aninug: steinig

Ufergestaltung: verbaut

UJL‘rvegetation: teilweise veniachsen

Einstiegshilfinz: ja

Ökozonen:

Nebeneinrichtungen: keine
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______________________________________

Auftragsnummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 6

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Günserndorf

Entstehung/Geschichte: 5 chottertei cli

Morphometrie:

Tiefe max. rd. 2 —4 in

Spiegelschitankungen: ja

Flach wasserzonen: 770/12

Tiefiiasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

lVassen‘ögel ‚csu‘.: ne.

Punktueller Badebetrieb: ja

Limnologischc Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: klar

Trophischer Zustand: inesotroph

ivlakrophvtenaccfiiuchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

UrnI andnutzung: IV/ese, Acker, verbaute Flächen

Badestrand — Iandseitig:

Sed/mein: schktminig. Schotter

Uf&rgestaltung: ierbaut

EiI2stiegshilf‘;z: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlammig

Uf&rgestalnuzg: ‘erbat,!

Uf&i-iegeratioiz: teilueise ieniachsen

Einstiegshflfrn: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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Auftrausnummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 7

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BEI Gänserndorf

Entstehung/Geschichte: Schottertdch

NI orpho metrie:

Tie/ max. rd. 2 -. 4 ni

Spiegelschu‘ankungen: ja

Flachiasscrcone,z: „ein

Tiefiasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Jvassenägel uni.: ne.

Punktueller Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: leicht trüb

Trophischcr Zustand: eutroph

Aiakrophi‘tenaufuuchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verbaute Flachen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlumniig, Schotter

U/&gestaltnng: erhaut

Einstiegshll/‘n: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: sehlamaug; steinig

U/&gestaltung: i‘erbaut

Ufi?n‘egetatio,;: teilweise veni‘achsen

Einstiegshi!ft‘n: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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Auftragsnummer: N 1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassec, See 8

Datum der Profllerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänsemdorf

Entstehung/Geschichte: Seh ottertei eh

M orphomctrie:

Tiefe max. nIL 2 — 4 in

Spicgelsclina;ikiuige;i: ja

Flach wasserzonen:

Tiefiiasscrbereiche: „ei,,

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel usn‘.: ii. e.

Punktueller Badebetrieb: ja

Limnologischc Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: leicht trüb

Trophischer Zustand: scli itach eL1toph

A•iaktvpln•tenai ifi vi ichs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Umlandnutzung: IVieseAcker, icrbaute Fläche,,

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlamnng. Schauer

Ufrrgestaltzmg: verbaut

Einstiegshilfen: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlanimig

Ufeigestaltimg: verha

Ufervegetation: teilweise verwachsen

Einstiegshi/f&n: ja

Ökozonen: nein

Nebeneinrichtungen: keine
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AuttraL‘snurnmer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 9

Datum der Profllerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH G5nserndorf

Entstehung/Geschichte: S chotteiteich

Morphometrie:

Tick max. rd. 2 — 4 ni

Spiegclschiivnknngen: ja

Flachwasserzonen: ‚jein

Tiefivasserbereiche:

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel tisi‘.:

Punk/ne//er Badebet rieb: ja

Lirnnologische Basisdalen (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung. klar

Trophischer Zustand: sch nach eutroph

Makrophi‘tenanfiinchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verhaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlanintig

LJft‘rgestalttmg: verbaut

Einstiegshi//cn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: steinig

Ukrgcstaltnng: verbaut

cqercgctatio,i: tcilitcisc venvachsen

Einstiegshil/en: ja

Ökozonen: nein

Neheneinrichtungen: keine
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____________________________________________________

Auftratsnummer N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 10

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Geschichte: 5 chottertei eh

ftlorphometrie:

Tie/iz max. Id. 2 — 4 ni

Spiegelschuankungen: ja

Elachwasserzonen: nein

Tiefitasserbereiehe: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

IVasseriögel ‚tslt.: ne.

Punktueller Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung ans Voruntersuchungen):

Schichtung: iiei,z

Trübung: klar

Tmphischer Zustand: schwach eutroph

Alakrophvtenaufivztchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: tHese, Acker. verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlanunig. Schoner

U/L‘igestahung: erbaut

Einstiegshil/bn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlanunig; steinig

Uf&rgestaltung: verbaut

Ufen‘egetation: teilweise verwachsen

Einstiegshilfen: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinriehtungen: keine
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_______________________________________________________—

Auftrat!snummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See II

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Geschichte: 5 chottertei ch

NT o rph o metrie:

Tiefi max. rd. 2 — 4 m

Spiegelsclntankungen: ja

Ekichwasserzonen:

Tiefwasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

lVassc‘nögeI usit.: ire.

Piniktite/ler Badebetrieb: ja

Lirnnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: leicht trüb

Trophischer Zustand: sch nach eutroph

AJakrophvtenanfi vchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Cml andnutzung: lViese,Acker. verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlammig

Ufa‘rgestaltung: crbant

Einstiegshilfn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlanmig; steinig

U/cigestaltiing: ‘erbaut

LJ/eriegetation: teihi‘eise ventachsen

Einsriegshil/en: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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____________________________

Auftrausnummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 12

Datum der Profilerstellung: 04.04.20 18

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Ges eh ich te: 5 chottertei ch

Morphometrie:

Tieft‘ max. rd. 2 — 4 n;

SpiegeIschi‘ankzingen: ja

Flaclns‘asserzonen: nein

Tießt‘asserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

11?assc,,vge/ uni.: ne.

Punkuwiler Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichnuig:

Trübtuig: klar

Trophischer Zustand: schwach eittroph

Afakrophvtenauhsuchs: „ei,?

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Lrnlandnulzung: Wiese, Acke,, verbaute Flächez

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlamnuig. Schotter

U/brgesta/umg: verbaut

Einstiegshilfrn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sedünent: schlanunig; steinig

U/ergestalu aug: verbaut

U/bnegetation: teilweise venvachsen

Einstiegshil/dn: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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AuftraEzsnurnmer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassec, See 13

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänsemdorf

Entstehung/Geschichte: Schotterteich

M o rphometrie:

Tic/ max. rd. 2 — 4 in

Spiege/schuankimgen: ja

F/achii‘asse,zonen: nein

Tic/iiasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel usi‘.: ne.

Punk/ne//er Badebetrieb: ja

Lirnnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein

Trübung: leicht trüb

Tmphischer Zustand: eutmph

Makrophi‘tenaufit‘nchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verbaute Flächen

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlanmug

Ufergestaltung: verbrnd

Eiizstiegshi1/n: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlanmug; steinig

U/&gestaltitng: verbaut

U/en‘egetation: teiliieise i‘eniachscn

Einstiegshilfrn: ja

Ökozonen: nein

Nebeneinrichtungen: keine
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Auftragsnummer: N1801964

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Lassee, See 14

Datum der Profilerstellung: 04.04.2018

Aktualisierung: 2018

Zuständige Behörde: BH Gänserndorf

Entstehung/Geschichte: 5 chottertei eh

Morphometrie:

Tief max. rd. 2 — 4 in

Spiege/schnankungen: ja

FlacI,ii‘asser:one,,: nulti

Tie/irasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

IVassenöge/ usw.: ne.

Punk/zwl/er Badebetrieb: ja

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: izein

Trübung: klar

Trophischer Zustand: sclz nach eutroph

iiakrophvtenaufituchs: nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Urnlandnutzung: Wiese, Acker, verbaute Fläche;,

Badestrand — landseitig:

Sediment: schlanunig

U/ergcstaltung: verbaut

Einstiegshilfrn: ja

Uferzone — wasserseitig:

Sediment: schlamnzig: steinig

U/&gestaltung: erheb/ici, verändert

U/n‘egetation: teilweise veniachsen

Enzsttegshiljen: ja

Ökozonen: ja

Nebeneinrichtungen: keine
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Auftraasnummer: N1 801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassee Teich 1

CHRYSOPHYCEAE (Goldalgen)
Dinobryon divergens IMHOF

Dinobryon sp.

Tribonema sp.
XANTKOPHYTA (Gelbgrünalgen)

7

Cyciotella sp.
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

7

Cymbella sp.
Epithernia sp.

3

Navicula sp.
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veraigt - -___________________________________________________

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häutigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = seIten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_(Blaualgen)
Gomphosphaeria sp. 3
Merismopedia sp. 2
Microcystis sp. 2

CILIATA_(Wimpertiere) —__________________________

Aspidisca / Euplotes sp. 1
Coleps hirtus NITZSCH 2
Stentor sp. 1

7

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

7

Peridiniurn sp.
Ceratium hirundinella (0$. MÜLLER) SCHRANK

7

7

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)
Gerninella sp.
Scenedesmus sp.

7

3

Closteriurn sp.
ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)

Mougeotia sp.

7

7

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Myriophyllum sp.
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

7

4
7

Furofins NUA Umwelt Grnbl-l & Co. KG Biozönotische Untersuchung Seite 30 von 53



Auftrausnummer: NI801964

NEMATODA (Fadenwürmer)

Keratella cochlearis GOSSE

Notholca sp.
Polyarthra sp. 2
Synchaeta sp. 2

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 1

COPEPODA_(Ruderffißer)
Nauplius-Larve 2

Nernatodes Gen. sp. 1

ROTATORIA (Rädertiere)
Ascomorpha sp.
Brachionus sp. 2

Keratella quadrata OFMÜLLER 4
3

Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Biozönotische Untersuchung Seite 31 von 53



Auftrausnummer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Lassec Teich 2Gewässer:

Entnahmedatum: 04.042018

Ufcrsteine: vcralgt

Fisehbestand: ja
Fischbcsatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = seIten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_(Blaualgen)
Gornphosphaeria sp. 2
Limnothrix sp. 3
Merisrnopedia sp. 2
Microeystis sp. 2
Oscillatoria sp. 2
Phonuidiurn sp. 2
Pseudanabaena sp. 2

BACILLARIOPKYCEAE_(KieselaLgen)
Amphora sp.
Cyciotella sp. 4
Cymbella sp. 2
Eucocconeis sp. —— — -—_______ - - 2
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT 3
Navicula cryptotenella LANGE-BERTALOT 1
Navicula radiosa KUTZING 2
Navicula sp.
Nitzschia sp. 1
Pinnularia sp. 1

CILIATA_(Wimpertiere)
Ciliata indet. 2
Coleps hirtus NITZSCH 2

Cryptornonas sp.
CRYPTOPHYCEAE (Kryptomonaden)

Gymnodiniurn sp.
DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

2

Trachelornonas sp.

EUGLENOPHYCEAE (Augenfiagellaten)
Lepocinclis acus (O.F.MULLER) B.MARLN & MELKONIAN

ANTHOPHYTA (Blüteupflanzen)
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

2

7
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Auftrausnumrner: N 1801964

ROTATORIA ( Rädertiere)
Brachionus sp. 2
Keratella cochlearis GOSSE 2
Keratella quadrata O.F.MÜLLER 2
Polyarthra sp. 2

COPEPODA(Ruderffißer) --_____

Nauplius-Larve
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Auftrazsnummer: N 1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassee Teich 3

Entnahmcdatum: 04.04.2018

Ufersteine: leicht veraigt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Chroococcus sp. 2
Gomphosphaeria sp. 2
Microcystis aeruginosa KUETZING 2
Microcystis sp. 2
Oscillatoria sp. 2

CILIATA_(Wimpertiere)
Ciliata indet.

XANTHOPHYTA (Gelbgrünalgen)
Tribonema sp.

BACILLARIOPHYCEAB (Kieselalgen)
Cyclotella sp
Cymbella sp.
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Navicula sp.
Nitzschia siglTloidea (NITZSCIt) W.SMITH

Rhopalodia sp.

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)
Ceratiurn hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK

Pediastrurn boryanum (TURP.) MENEGH.

ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)
Closterium sp
Mougeotia sp.

CHAROPHYCEAE (Armleuchteralgen)
Charophycene Gen. sp.

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Myriophyllum sp.
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

7

7

7

7

7

3
7

7

7

7

3
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Auftraesnurnnwr: N 1801964

NEMATODA (Fadenwürnwr)

Filinia longiseta EHRENBERG

Keratella cochlearis GOSSE
Keratella quadrata OFMÜLLER
Polyarthra sp. 3

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 1

COPEPODA_(Ruderfüßer)
Nauplius-Larve 2
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Nernatodes Gen. sp. - 1

ROTATORIA (Rädertiere)
Brachionus sp. 2

3
4
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Auftragsnurnrner: Nl 801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassec Teich 4

Gornphosphaeria sp.
Oscillatoria sp.

CYANOPHYTA (Baua1gen)

Phonnidium sp.

Entnahmedatum: 04.04.20 18

Ufersteine: veralgt —-__________________________________________________________

Fischbestand: ja -

Fisehbesatz: nichl erhoben

Häuflgkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

BACTERIA_(Bakterien)
Beggiatoa div. sp. 2

Cyciotella sp.
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

Cymbella sp.

7

7

7

Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Nitzschia sigmoidea (NLTZSCH) W.SMITI-l

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

‚

3

7

Ceratiurn hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK

—
3

1 CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)

7

Geminella sp. 2
Pediastrum sp. 2
Scenedesmus quadricauda (TURP.)BREB. 2

• Mougeotia sp.
ZYGNEMATOPHYCEAE(Jochalgen)

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Nymphaea sp.
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

CILIATA (Wimpertiere)
Ciliata indet.
Bursaria p.

NEMATODA (Fadenvünner)

Nernatodes Gen. sp. 2

Litonotus sp.

7

3
2

2
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Auftragsnummer: N 1801964

ROTATORIA (Rädertiere)
Brachionus sp. 4
Polyarthra sp. 2
Philodina sp. 7

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 2

COPEPODA_(Ruderffißer)
Cyclopidae Gen. sp. 2
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Auftraizsnurnmer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Seite 38 von 53

XANTHOPHYTA (Gelbgrünalgen)
Tribonema sp.

Arnphora sp.
BAC1LLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

Fragilaria sp.
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Navicula sp.

7

Gewässer: Lassec Teich 5

Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veralgt

Fischbestand: ja

Fischbcsatz: nicht erhoben —___________________________

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten! 3 = verbreitet / 4 = häufig! 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_(Blaualgen)
Gornphosphaeria lacustris CHODAT 2
Gornphosphaeria sp. 2
Mierocystis aeruginosa KUETZING 3
Mierocystis sp. 2
Oscillatoria sp. 2

NEMATODA_(Fadenwürmer)
Nernatodes Gen. sp.

Nitzschia sp.
Nitzschia sigmoidea (NITZSCH) W.SMITH

Rhopalodia sp.

7

7

7

7

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

7

Ceratium hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK

7

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)
Gerninella sp.
Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.

7

Mougeotia sp.
ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)

7

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)

7

Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

7
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Aufirat!snurnmer: N 1 801 964

[kÖtATORIA (Rädertiere)

Brachionus sp.
7

ker&ii1a cochlearis GOSSE 3

BIVALVIA (Muscheln)

Dreissena polyrnorpha PALLAS

Bosmina longirostris O.F.MÜLLER

Chydoridae Gen. sp.

CLADOCERA (Wasserflöhe)
7

COPEPODA_(Ruderftißer)

Cyclopidae Gen. sp. 2

Nauplius-Larve 2

2
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Auftrausnummer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:

Entnahmedatum:

Dinobryon sp.

Cyciotella sp.
Cmbella sp
Eucocconeis sp.

Fragilaria sp
Navicula sp.

Pinnularja sp

Dictyosphaeriurn sp.

Lassec Teich 6

04.04.20 18

CHRYSOPHYCEAE (Goldalgen)

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

Ufersteine: veraigt

Fischbestand: ja -

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet /4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Chroococcus sp. 2

Gomphosphaeria sp. 2
Microcystis aeruginosa KUETZING 3
Mierocystis sp. 2

Oseillatorin sp. 2

Phormidiurn sp. 2

4

Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

2

Nitzschia sigmoidea (NITZSCH) W.SMITH

2

2

2

3
2

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)

Pediastrurn boryanum (TURP.) MENEGH.

3

Pediastwm simplex NIEVEN

7

7

ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)

2

Mougeotia sp. 2

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)

2

Phracmjtes australis (CAV.) STEUDEL

CILIATA_(Wimpertiere)
CILIATA mdcl. 2

C&eps hidus NITZSCH 2

7
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Auftnwsnummer: N1801964

ROTATORIA (Rädertiere)
Keratella cochlearis GOSSE 2
Polyarthra sp. 2 -_______

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 2

COPEPODA_(Ruderfüßer)
Nauplius-Lan‘e 2 —_____
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Auftrajzsnummer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassee Teich 7

Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veraigt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Microcystis wesenbergii KOMÄREK 3

CHRYSOPHYCEAE (Goldalgen)
Dinobryon sp. - - 2

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)
Cyclotella sp. 4
Cymbella sp. 2
Eucocconeis sp. — 2
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT 3

Fragilaria sp. 2
Nitzschia sigmoidea (XITZSCH) W.SMITJI 3

Nitzschia sp.
Pinnularia sp. 2

COPEPODA_(Ruderffißer)
Nauphus-Larve 3

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragmites australis (CAV.) ST ELDEL

Typha sp.

ROTATORIA (Rödertiere)
Brachionus sp.
Lecane sp.
Polyarthra sp.

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER

3

4

2

2
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Auftrausnummer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewäss er: Lassee Teich 8

Tribonerna sp.
XANTHOPHYTA (Gelbgrünalgen)

Cyciotella sp.
Cymbella sp.

BACI LLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

Fragilaria sp.

7

Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Gyrosigrna sp.
Navicula sp.

7

Nitzschia sp.
Nitzschia siizmoidea (NITZSCH) W.SNIITFI

7

Entnahmcdatnm: 04.04.2018

Ufersteine: leicht veralgt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben -__________________________

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_( Blaualgen)
Microcystis neruginosa KUETZING 3
Microcystis wesenbergii KOMÄREK 2
Microcystis sp. 2
Phonnidiurn sp. 2

ROTATORIA (Rädertiere)
Asplanchna sp. 2
Keratella cochlearis GOSSE 2

Keratella quadrata OFMÜLLER 2 — —

Polyarthrasp. 3

9

3
7

Pinnularia sp. 2

9

Stauroneis p j

3

Ceratiurn hirundinella (OF, MÜLLER) SCHRANK

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

Mougeotia sp.
ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)

‚

)

Phragmites australis (CAV.) STEUDEL

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)

CILIATA (Wimpertiere)
Ciliata indet.

7

7

7
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Aufiragsnummer:N1 801964

CLADOCERA_(Wasserflöhe)
Bosmina longirostris OFMULLER 3
Chydoridae Gen. sp. - - 2

COPEPODA_(Ruderffißer)
Cyciopidac Gen. sp. 2 -_______

Eudiaptomus / Diaptornus sp. 2
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Aufrausnummer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassee Teich 9

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

BACTERIA (Bakterien)
Beggiatoa div. sp. 2

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Aphanocapsa sp. 7

Chroococcus turgidus (KG.) NÄG. 7

Coelosphaerium sp.
Gomphosphaeria lacustris CHODAT 7

Microcystis aeruginosa KUETZING 7

Mierocystis sp. 7

Oscillatoria sp. 7

XANTHOPHYTA (Gelbgrünalgen)
Tribonema sp. 2

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)
Cyclotella sp. 3
Fragilaria sp. 3
Navicula radiosa KÜTZING 7

Navicula sp 7

Nitzschia sigrnoidea (NITZSCH) W.SMITH
Pinnularia sp.

7

Stauroneis sp.

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)
Ceratium hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK 1

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)
Scenedesmus quadricauda (TURP.)BREB. 2
Scenedesmus sp 7

ZYGNEMATOPHYCEAE_(Jochalgen)
Closteriurn aciculare T.WEST 2
Mougeotia sp. 2
Spirogyra sp. 2
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Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veralgt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG Biozönotische Untersuchung



Auftratsnummer: N1801964

1 ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL 2

• CILIATA (Wimpertiere)

Nernatodes Gen. sp.

ROTATORIA (Rädertiere)
Keratella cochlearis GOSSE

Polyarthra sp.

.3

.3

3

Coleps hirtus NITZSCH 2

NEMATODA (Fadenwürnwr)

CLADOCERA_(Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 2
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AuftraL‘snummer: N1 801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassec Teich 10

Entnahmedatum: 04.04.2018 -________________________________________________

Ufersteine: veraigt

Fischbestand: ja

Fischbcsatz: nicht erhoben

Häufigkei[sstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_(Blaualgen)
Gomphosphaeria lacustds CHODAT 2
Gornphosphaeda sp. 2
Mierocystis wesenbergii KOMÄREK 2
Microcystis sp. 2
Oscillatoria sp. 2
Phonnidium sp. 2
Pseudanabaena sp. 2

BACILLARIOPHYCEAB (Kieselalgen)
Achnanthes sp. 2
Cyclotella sp. 2
Cymbella sp. 2
Eucocconeis sp.
Fragilaria ulna acus Sippen KRMvIMER & LANGE-BERTALOT — 2
Fragiiaria sp. . 3
Navicula gregaria DONKIN 2
Navicula sp.
Nirzschia sigmoidea (NITZSCH) W.SMITII 2
Nitzschia sp. —________________________ 2
Pinnulariasp.
Stauroneis sp. 2

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten) —_______________

Ceratiurn hirundinella (O.E. MÜLLER) SCHRANK --__________________ 2

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)
Pediastrurn boryanum (TURP.) MENEGH. 2
Pediastrurn sp. 2

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen) —

Phragmites australis (CAV.) STEUDEL 2
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Auftrausnummer: N1801964

ROTATORJA (Rädertiere)
Brachionus sp. 2
Keratella cochlcaris GOSSE 3

CLADOCERA (Wasserflöhe)
Chydoridae Gen. sp. 2

COPEPODA_(Ruderffißer)
Cyclopidae Gen. sp.
Nauplius-Larve 2
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Auftragsnummer: N 1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer: Lassee Teich 1 1

Entnahmedatnm: 04.04.2018

Ufersteine: Leicht veraigt

Fisehbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben --___________________ -_______________

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA_(Blaualgen)
Gomphosphaeria Iacustds CHODAT 2
Microcystis_wesenbergii_KOMÄREK 3
Microcystis sp. 2
PhonTlidium sp. 2
Pseudanabaena sp. 2

BACILLARIOPHYCEAE_(Kieselalgen)
Arnphora sp. 1
Cyclotella sp. 3
Cymbella sp. 2
Eucocconeis sp. 2
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT 3
Fragilaria sp. 3
Gomphonerna sp.
Navicula cryptotenella LANGE-BERTALOT 2
Navicula sp. 2
Nitzschia sigrnoidea (NITZSCH) W.SMITH 2 —-

Rhopalodia sp.

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragmites australis (CAV.) STEUDEL

CILIATA (Wimpertiere)
Ciliala indet.
Vorticella sp.

3

2

DINOPHYCEAE_(Dinoflagellaten)
Ceratiurn hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK 2

ROTATORJA_(Rädertiere)
Filinia longiseta EHRENBERG 2
Lecane sp.
Polyarthra sp. 3
Synchaeta sp. 2
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Auftrasnummer: N i SO i 964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewilsser: Lassec Teich 12

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Aphanocapsa sp.
Microcystis aeruginosa KUETZING
Microcystis wesenbergii KOMÄREK
Microcystis sp.
Oscillatoria sp.

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)
Cyclotella sp.
Cymbella sp.
Eucocconeis sp.
Fragilaria sp.
Navicula eryptotenella LANGE-BERTALOT

Nitzschia
Nitzschia

sigrnoidea (NITZSCH) W.SMITH

sp
Pinnularia sp.
Rhopalodia sp

7

7

7

7

7

3
7

7

7

7

3

7

Entnahmedatnm: 04.04.2018

Ufersteine: veralgt

Fischbcstand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)
Beggiatoa div. sp. 2

CILIATA_(Wimpertiere)
Ciliata indet. 2
Aspidisca / Euplotes sp. 1
Codonella sp.
Vorticella sp.

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)
Ceratiurn hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK

CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)
Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGF[.

Pediastrurn duplexMEYEN
Scenedesmus quadricauda (TURP.)BREB.

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

7

7

7

3
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Auftrausnurnmer: N1 801964

NEMATÖDA_(Fadenwürmer)
Nernatodes Gen. sp. 2

ROTATORIA (Rädertiere)
Brachionus sp. 2
Keratella cochlearis GOSSE —______________________________________ 2
Lecane sp.
Polyarthra sp. 3

CLADOCERA_(Wasserflöhe)
Bosmina longirostris O.F.MÜLLER 2
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Auftrausnurnmer: N1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewlisser: Lassec Teich 13

Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veraigt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)

ROTATORIA_(Rädertiere)
Asplanchna sp. 2
Filinia longiseta EHRENBERG 3

Keratella cochlearis GOSSE 2

Polyarthra sp. 3
Synchaeta sp.

Chroococcus sp. -

Gomphosphaeria sp.
Lirnnothrix planctonica (WOLOSZYNSKA) MEFFERT

Microcystis aeruginosa KUETZING

Microcystis wesenbergii KOMÄREK

Mierocystis sp

Phonnidium sp.

BACILLARIOPHYCEAF (Kieselalgen)
Amphora sp

Cyclotella sp.
Cymbella sp
Eucocconeis sp.

Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT

Fragilaria sp
Navicula sp.

ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)
Cosrnarium sp.

Staurastrurn sp.

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

CILIATA (Wimpertiere)

Ciliata indet.
Aspidisca / Euplotes sp.

7

7

3
7

7

7

7

4
7

7

3
7

7

7
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Auftragsnumrner: N 1801964

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:

Clostedum sp.
Mougeotia sp.

Ciliata indet.
Stentor sp.

Polyarthra sp.

Lassec Teich 14

Entnahmedatum: 04.04.2018

Ufersteine: veraigt

Fischbestand: ja

Fischbesatz: nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)
Gomphosphaeria lacusiris Cl-IODAT 2
Gomphosphneria sp. 2
Mierocystis sp. 2

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen) — —

Aulacoseira sp. 2
Cyciotella sp. 3
Cymbella sp. 2
Fragilaria ulna acus Sippen KRAv1MFR & LANGE-BERTALOT 4

Fragilaria sp.
Navicula sp. 2
Nitzschia sigrnoidea (NITZSCH) W.S\IITI1 - —.

Pinnularia sp. 2
Stauroneis sp.

DINOPHYCEAE_(Dinoflagellaten)
Peridinium sp. 2

ZYGNEMATOPHYCEAE (Jochalgen)

ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)
Phragrnites australis (CAV.) STEUDEL

7

CILIATA (Wimpertiere)

1

3

ROTATORIA (Rädertiere)
Filinia longiseta EHRENBERG

Keratella cochlearis GOSSE

COPEPODA_(Ruderfüßer)
Nauplius-Larve 2

7

7

Bosmina longirostris O.F.MULLER

CLADOCERA (Wasserflöhe)

7

7

3
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